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POZEMEK KN DOTCENY STAVBOU

POZNAMKA :

— Umfst&nt (osazent) nového odlutovade je Fegeno v mist& stdvajictho odlutovate.
— Odtok do kanalizace zlstane zachovan.
— Omémné kdty nejsou tfeba uvddét nebot jsou patrné povrchové znaky

(poklopy stév.odlutovage a achty).
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